
NOTE:

1- SCHEMA DI COLLEGAMENTO

LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO È DA INTENDERSI SOLO DI TIPO FUNZIONALE;

GLI SCHEMI COSTRUTTIVI DOVRANNO ESSERE ELABORATI DALL'IMPRESA

INSTALLATRICE, SULLA BASE DEL PRESENTE SCHEMA FUNZIONALE E DELLE

TAVOLE DI PROGETTO, IN BASE ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL

SISTEMA;

2 - NUMERAZIONE ELEMENTI IN CAMPO

IL NUMERO DEGLI ELEMENTI IN CAMPO E' INDICATIVO, NEL PROGETTO

DEFINITIVO IN FUNZIONE DEI LAYOUT FINALI SARANNO INDICATE LE QUANTITÀ'

CORRETTE CON LA RELATIVA NUMERAZIONE

3 - SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPO VESDA

IL SISTEMA AD ASPIRAZIONE E' DA PREVEDERE PER IL SOLO LOCALE CED E PER

IL LOCALE CONTROL ROOM ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO C2
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